
 

 

  

Powiatowa Stacja  

Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach 

ul. B. Chrobrego 8│64-500 Szamotuły 

Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej 

tel. 61 2921534 │61 2927787 

sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl 

NIP 787-15-62-897 │ REGON 000655267 

www.gov.pl/web/psse-szamotuly 

psseszamotuly/SkrytkaESP 

 

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

w Szamotułach 

 

 

    

Szamotuły, 07.03.2024 r. 

ON-HK.9020.46.2024 

                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                Wójt Gminy Duszniki 

 ul. Sportowa 1 

 64-550 Duszniki 

 
 

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach na podstawie art. 4 ust.1 pkt 

1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2023.338 ze zm.), 

art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2023.537 ze zm.) oraz § 22 ust.1 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz.U.2017.2294) przekazuje okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi, dostarczanej konsumentom z wodociągu publicznego Duszniki.  

Ocena okresowa została wydana po analizie sprawozdań z badań próbek wody 

pobranych w okresie od 12.01.2023 r. do 14.12.2023 r. 

• nr 381P/12.01.2023-1/Z z dnia 18.01.2023 r. 

• nr 381P/12.01.2023-3/Z z dnia 18.01.2023 r. 

• nr 381P/12.01.2023-4/Z z dnia 18.01.2023 r. 

• nr 381P/16.01.2023-1/Z z dnia 25.01.2023 r. 

• nr N/62/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 30.01.2023 r. 

• nr N/62/2023/LB-WG/PM/ z dnia 30.01.2023 r.  

• nr N/63/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 30.01.2023 r. 

• nr N/63/2023/LB-WG/PM/ z dnia 30.01.2023 r. 

• nr N/64/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 30.01.2023 r. 

• nr N/64/2023/LB-WG/PM/ z dnia 30.01.2023 r. 

• nr 381P/10.02.2023-1/Z z dnia 14.02.2023 r. 

• nr 381P/20.02.2023-1/Z z dnia 27.02.2023 r. 

• nr 381P/20.02.2023-2/Z z dnia 27.02.2023 r. 

• nr 381P/20.02.2023-3/Z z dnia 27.02.2023 r. 

http://www.gov.pl/web/wsse-poznan
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• nr 381P/06.03.2023-3/Z z dnia 14.03.2023 r. 

• nr 381P/06.03.2023-2/Z z dnia 14.03.2023 r. 

• nr 381P/06.03.2023-1/Z z dnia 14.03.2023 r. 

• nr 381P/16.05.2023-1/Z z dnia 19.05.2023 r. 

• nr N/1298/2023/LB-WiPF/PCH/z dnia 30.05.2023 r. 

• nr N/1298/2023/LB-AS/PGC,PLC/ z dnia 30.05.2023 r. 

• nr N/1298/2023/LB-WiPF/PM/z dnia 30.05.2023 r. 

• nr SCR/1/768/2023/RD z dnia 25.05.2023 r. 

• nr SCR/1/768/2023/RT z dnia 21.04.2023 r. 

• nr 381P/21.06.2023-2/Z z dnia 27.06.2023 r. 

• nr 381P/21.06.2023-1/Z z dnia 27.06.2023 r. 

• nr 381P/14.06.2023-4/Z z dnia 27.06.2023 r. 

• nr 381P/26.06.2023-1/Z z dnia 29.06.2023 r. 

• nr 381P/26.06.2023-4/Z z dnia 29.06.2023 r. 

• nr 381P/26.06.2023-3/Z z dnia 29.06.2023 r. 

• nr 381P/26.06.2023-2/Z z dnia 29.06.2023 r. 

• nr 381P/30.06.2023-2/Z z dnia 06.07.2023 r 

• nr 381P/30.06.2023-3/Z z dnia 06.07.2023 r. 

• nr 381P/30.06.2023-4/Z z dnia 06.07.2023 r. 

• nr 381P/30.06.2023-1/Z z dnia 06.07.2023 r 

• nr 381P/11.07.2023-1/Z z dnia 17.07.2023 r. 

• nr 381P/11.07.2023-2/Z z dnia 17.07.2023 r. 

• nr 381P/11.07.2023-3/Z z dnia 19.07.2023 r. 

• nr 381P/11.07.2023-4/Z z dnia 19.07.2023 r. 

• nr 381P/11.07.2023-1/Z z dnia 21.08.2023 r. 

• nr N/2143/2023/LB-WiPF/PCH/z dnia 04.09.2023 r. 

• nr N/2143/2023/LB-WiPF/PM/z dnia 04.09.2023 r. 

• nr N/2526/2023/LB-WiPF/PCH/z dnia 13.10.2023 r. 

• nr N/2526/2023/LB-WiPF/PM/z dnia 11.10.2023 r. 

• nr 381P/08.12.2023-1/Z z dnia 12.12.2023 

• nr N/3123/2023/LB-WiPF/PM/z dnia 14.12.2023 r. 

• nr 381P/14.12.2023-11/Z z dnia 19.12.2023 

• nr 381P/14.12.2023-8/Z z dnia 19.12.2023 

• nr 381P/14.12.2023-9/Z z dnia 19.12.2023 

• nr 381P/14.12.2023-10/Z z dnia 19.12.2023 

• nr N/3123/2023/LB-WiPF/PM/z dnia 19.12.2023 r. 

• nr N/3123/2023/LB-WiPF/PCH/z dnia 19.12.2023 r. 

 

w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Szamotułach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody,               

a także na podstawie prowadzonego zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia nadzoru nad jakością 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
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W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach 

stwierdził że, w okresie: 

• od 12.01.2023 r. do 09.02.2023 r. jakość wody pochodząca z wodociągu publicznego  

Duszniki spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia                                  

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U.2017.2294). W tym okresie w ramach poborów interwencyjnych (zażalenia             

z dnia 20.01.2023 r. oraz 23.01.2023 r. od mieszkańców na pogorszenie 

organoleptycznej jakości wody tj. barwy i zapachu wody) pobrano w dniu         

24.01.2023 r. ramach kontroli urzędowej kontrolne próbki wody z kilku punktów 

monitoringowych. Ponadto zarządzający wodociągiem publicznym Duszniki w dniu 

20.01.2023 r. dokonał wizualnej oceny jakości wody w mieszkaniu prywatnym u osoby 

skarżącej się na pogorszenie jakości wody. Sporządzony został protokół kontroli 

instalacji wodociągowej pod wskazanym adresem i dokonano wizualnej oceny jakości 

wody. Stwierdzono, że barwa wody jest prawidłowa i zapach wody niewyczuwalny. 

Protokół z dnia 20.01.2023 r. został podpisany przez przedstawiciela zarządzającego 

wodociągiem publicznym Duszniki oraz osobę skarżącą się na wizualna jakość 

dostarczanej wody. Sprawozdania z badań wody wykonanych w dniu 24.01.2023 r.          

z trzech punktów monitoringowych wodociągu publicznego Duszniki nie wykazały 

przekroczeń obowiązujących norm sanitarnych. W związku z powyższym stwierdzono, 

że jakość wody w zakresie przebadanych w próbkach parametrów (badano skład 

bakteriologiczny i fizykochemiczny w zakresie parametrów grupy A poszerzonych          

o oznaczenie stężenia żelaza, manganu, jonu amonowego, azotynów i azotanów) 

spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.                 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294). 

• od 10.02.2023 r. do 05.03.2023 r. jakość wody pochodząca z wodociągu publicznego 

Duszniki początkowo uległa chwilowemu pogorszeniu ze względu na wzrost mętności: 

- sprawozdanie z badań nr 381P/10.02.2023-1/Z wody pobranej do badań 

laboratoryjnych w dniu 10.02.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie 

parametrów grupy A wykazało podwyższoną mętność – oznaczona wartość 2,1 NTU. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294) reguluje mętność jako 

parametr akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian przy czym 

pożądana wartość tego parametru wynosi do 1 NTU. W dniu 16.02.2023 r. w trakcie 

rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Komunalnego Zakładu Budżetowego              

w Dusznikach uzyskano informację o wprowadzeniu działań naprawczych w postaci 

płukania sieci wodociągowej oraz zleceniu na dzień 20.02.2023 r. kontrolnych badań 

wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A poszerzonych o oznaczenie stężenia 

manganu i żelaza. Powyższe sprawozdania z badań wykazały w dwóch punktach 

monitoringowych podwyższone stężenie chloru wolnego – uzyskano następujące 

wartości - 0,58 ± 16% mg/l i 0,61 ± 16% mg/l (norma do 0,30 mg/l). Pozostałe 

parametry przebadane w powyższych próbkach, w tym mętność, żelazo i mangan 

spełniały wymagania określone w załącznikach Nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz.U.2017.2294). W związku z powyższym zarządzający wodociągiem 
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publicznym Duszniki wprowadził kolejne działania naprawcze polegające na płukaniu 

sieci wodociągowej i zmniejszeniu dawkowania podchlorynu sodu. Następne badania 

kontrolne zaplanowano na dzień 06.03.2024 r. z trzech punktów monitoringowych          

w zakresie parametrów grupy A poszerzonych o oznaczenie stężenia manganu, żelaza, 

jonu amonowego, ƩTHM, chloroformu i chloru wolnego. Sprawozdania 

z badań nr 381P/06.03.2023-1/Z, nr 381P/06.03.2023-2/Z oraz nr 381P/06.03.2023-3/Z 

wykazały, że jakość wody uległa poprawie pod względem chloru wolnego i spełnia w 

zakresie przebadanych w próbkach parametrów wymagania określone w załącznikach 

Nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294). 

• od 05.03.2024 r. do 18.06.2024r . jakość wody pochodząca z wodociągu publicznego  

Duszniki spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia                                  

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U.2017.2294).  

• od 19.06.2023 r. do 10.07.2023 r. uległa chwilowemu pogorszeniu tj. w dniu      

19.06.2023 r. uzyskano telefoniczną informację od mieszkańca Dusznik o wizualnym 

pogorszeniu jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Duszniki. Rozmówca 

skarżył się na nieakceptowalny zapach i nieakceptowalną barwę wody (wizualna ocena   

jako brudna woda). Informację przekazano zarządzającemu wodociągiem publicznym  

Duszniki i w dniu 21.06.2023 r. w ramach działań interwencyjnych pobrano kontrolne 

próbki wody z dwóch punktów monitoringowych oraz próbkę wody z kranu                            

u konsumenta, który skarżył się na wizualne pogorszenie jakości wody. Sprawozdania       

z badań wody nr 381P/21.06.2023-1/Z, nr 381P/21.06.2023-2/Z z dnia 27.06.2023 r. 

wykazały, że jakość wody odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia            

z dnia      7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi (Dz.U.2017.2294) ze względu na podwyższone stężenie manganu w trzech 

punktach poboru wody, tj. próbka nr 23/23606/P – oznaczona wartość - 81 µg/l; próbka 

nr 23/23607/P – oznaczona wartość 79 µg/l; próbka nr 23/23605/P - oznaczona wartość 

83 µg/l (norma do 50 µg/l). Natomiast przekazane sprawozdanie z badań                              

nr 381P/14.06.2023-4/Z z dnia 27.06.2023 r. wody pobranej do badań laboratoryjnych 

w dniu 14.06.2023 na sieci wodociągowej w ramach harmonogramu kontroli 

wewnętrznej w zakresie parametrów grupy B nie wykazało przekroczeń 

obowiązujących norm sanitarnych, w tym manganu – oznaczona wartość manganu -      

16 µg/l (norma do 50 µg/l). Mając na uwadze wyniki badań wody wykonanych 

interwencyjnie w innych punktach poboru wody, które wykazały ponadnormatywne 

wartości dla manganu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach         

w dniu 28.06.2023 r. wydał komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Duszniki, informując iż na 

podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody odbiega od wymagań 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) ze względu na 

ponadnormatywne wartości dla manganu. W komunikacie wyjaśniono, że woda nadaje 

się do picia i na potrzeby gospodarcze, że przekroczenia te nie mają negatywnego 

wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody 
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(mogą powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas 

prania), powodować zwiększenie mętności i zabarwienia wody oraz może nastąpić 

pogorszenie smaku wody. Komunikat został wydany na czas prowadzonych działań 

naprawczych mających na celu doprowadzenia jakości wody do wymagań 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294). Zarządzający wodociągiem 

publicznym Duszniki poinformował o wynikach badań osobę skarżącą się na jakość 

dostarczanej wody, co zostało potwierdzone podpisem. Kolejne badania wody 

wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 26.06.2023 r. z czterech punktów 

poboru wody w zakresie parametrów grupy A poszerzonych o oznaczenie stężenia 

manganu, żelaza i jonu amonowego (sprawozdanie z badań nr 381P/26.06.2023-1/Z, 

381P/26.06.2023-2/Z, 381P/26.06.2023-3/Z 381P/26.06.2023-4/Z z dnia 29.06.2023 r.) 

wykazały, że jakość wody pod względem stężenia manganu uległa poprawie i spełnia 

wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294). Pozostałe przebadane 

w próbkach parametry w punktach na sieci wodociągowej również spełniały 

wymagania ww. rozporządzenia i w dniu 28.06.2023 r. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Szamotułach odwołał komunikat z dnia 28.06.2023 r. informując, 

że jakość wody uległa poprawie w zakresie stężenia manganu i woda nadaje się do picia 

i na potrzeby gospodarcze.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach w piśmie z dnia 05.07.2023r. 

do zarządzającego wodociągiem publicznym Duszniki zwrócił uwagę, że sprawozdanie               

nr 381P/26.06.2023-1/Z z dnia 29.06.2023 r. z badań wody wykonanych w punkcie 

poboru wody uzdatnionej na SUW Duszniki wykazało podwyższoną wartość stężenia 

chloru wolnego – oznaczona wartość 0,43 mg/l ±16% (wartość dopuszczalna do 0,30 

mg/l w kranie u konsumenta). W związku z powyższym Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Szamotułach zalecił wykonanie dodatkowych badań w zakresie 

oznaczenia stężenia chloru wolnego w punkcie wody uzdatnionej na SUW Duszniki           

i kilku punktach na sieci wodociągowej. Sprawozdania z badań nr 381P/30.06.2023-1/Z, 

nr 381P/30.06.2023-2/Z, nr 381P/30.06.2023-3/Z, nr 381P/30.06.2023-4/Z z dnia 

06.07.2023 r. wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 30.06.2023 r.              

z czterech punktów poboru wody w zakresie parametrów grupy A poszerzonych                  

o oznaczenie stężenia manganu, żelaza, jonu amonowego, azotynów i azotanów 

wykazały, że w jednym z punktów poboru na sieci wodociągowej - sprawozdanie              

nr 381P/30.06.2023-2/Z oznaczono ogólną liczbę mikroorganizmów w ilości >300 

jtk/1ml. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) reguluje ogólną liczbę 

bakterii w 22° C jako parametr „bez nieprawidłowych zmian”, jednocześnie zaleca się, 

aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie 

wprowadzanej do sieci wodociągowej i 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta.                        

W pozostałych punktach poboru wody nie odnotowano przekroczeń obowiązujących 

norm sanitarnych wskazanych w ww. rozporządzeniu, w tym chloru wolnego.                     

W związku z powyższym w dniu 11.07.2023 r. pobrano kolejne kontrolne próbki wody. 

Badania wody wykonane w dniu 11.07. 2023 r. nie wykazały przekroczeń 
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obowiązujących norm sanitarnych i w dniu 28.07.2023 r. została wydana decyzja o 

przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu 

publicznego Duszniki.  

• od 11.07.2023 r. do 11.12.2023 r. jakość wody pochodząca z wodociągu publicznego  

Duszniki spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia                                  

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U.2017.2294).  

 

W dniu 12.12.2024 r. w ramach harmonogramu kontroli urzędowej w punkcie poboru wody 

uzdatnionej na SUW Duszniki pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych w zakresie 

parametrów grupy A. Sprawozdanie z badań nr N/3123/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 

14.12.2023 r., wykazało obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 

ml) o czym powiadomiono zarządzającego wodociągiem publicznym Duszniki. 

Zarządzający wprowadził natychmiastowo działania naprawcze w postaci płukania sieci 

wodociągowej i w tym samym dniu tj. 14.12.2023 r. pobrano kontrolne próbki wody                

z czterech punktów monitoringowych w celu potwierdzenia jakości wody dostarczanej 

konsumentom. Sprawozdania z powyższych badań wody nr 381P/14.12.2023-8/Z - 

381P/14.12.2023-11/Z wykazały, że w zakresie przebadanych w próbkach parametrów 

jakość wody spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia            

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                 

(Dz. U. 2017.2294). 

Poza wymienionymi chwilowymi przekroczeniami jakość wody w wodociągu 

publicznym Duszniki spełniała w zakresie przebadanych w próbkach parametrów wymagania 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294). 

W okresie od 12.01.2023 r. do 14.12.2023 r. wykonano 51 analiz laboratoryjne próbek 

wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej 

prowadzonej przez producenta wody. Próbki wody pobierane były z punktów zgodności 

zlokalizowanych na sieci wodociągowej oraz z punktu poboru wody uzdatnionej w budynku  

stacji uzdatniania wody, a także z punktu jednorazowego (punkt poboru interwencyjnego). 

 

 

 
 

Otrzymują : 

1. Adresat 

2. a/a 

 

 

Do wiadomości: 

1. Komunalny Zakład Budżetowy 

ul. Szamotulska 16, 64-550 Duszniki 

 
 
EK-P/DB/MK 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 

Szamotułach, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 8, sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl,  

tel. 61 2921534 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się poprzez Elektroniczną 

Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl  

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa 

danych przez PSSE w Szamotułach, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych PSSE w Szamotułach nie należy natomiast załatwianie innych spraw. 

3. Dane osobowe są przetwarzane związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art.6 ust.1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym 

lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) [1] 

4. Okres przechowywania danych – dane osobowe przewarzane będą do chwili realizacji zadania, do którego 

dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne zgodnie z 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 ze zm.) 

5. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań 

lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Szamotułach 

sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty 

uprawnione do obsługi doręczeń [2] oraz podmioty, z którym PSSE w Szamotułach zawarła umowę na 

świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.  

6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji 

gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na 

adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

7. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach internetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Szamotułach zostały określone w Polityce prywatności, z którą można zapoznać się 

na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/psse-szamotuly/polityka-prywatnosci 
[1] 

• ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.); 

• ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1284 ze 
zm.); 

• ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.); 

• ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1816 t.j.); 

• ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 24 t.j.); 

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.); 

• ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2022 r. poz. 546 t.j.) 

• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.); 

• ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.); 

• ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.); 

• ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r. poz. 1448 t.j.); 

• ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2023 r. poz. 887 ze zm.); 

• ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.); 

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.); 

• ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1124 ze zm.); 

• ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 756 ze zm.); 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.); 

• ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 t.j.); 

• ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) 

 

[2]  

Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. 

ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania 

dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 180 

t.j.) 
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