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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotutach na podstawie art. 4 ust.1
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowe;j Inspekeji Sanitarnej (Dz.U.2021.195 t.j.),
art. 12 ust.l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz.U.2020.poz 2028 tj) oraz § 22 ustl
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 1. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) przekazuje okresowa oceng jakosci
wody przeznaczonej do  spozycia przez  ludzi, dostarczanej  konsumentom
z wodociggu publicznego Kunowo.

Ocena okresowa zostala wydana po analizie sprawozdaf z badan probek wody
pobranych w okresie od 26.01.2021 r. do 10.12.2021 r.

N/65/2021/L.B-WG/PCH/ z dnia 29.01.2021 r.
N/65/2021/LB-WG/PM/ z dnia 29.01.2021 1.
2450/03/2021/M/1 z dnia 17.03.2021
2450/03/2021/M/2 z dnia 17.03.2021
2450/03/2021/M/3 z dnia 17.03.2021
2450/03/2021/M/4 z dnia 17.03.2021
1285/02/2021/M/2/ z dnia 02.03.2021
N/761/2021/LB-WG/PCH z dnia 27.04.2021
N/761/2021/LB-WG/PM z dnia 27.04.2021
P/0/05/2021/6/FM/2 z dnia 20.05.2021
P/3/03/2021/2/FM/3 z dnia 25.05.2021
N/1286/2021/LB-AS/PGC,PLC/ z dnia 23.06.2021
N/1286/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 28.06.2021
N/1286/2021/LB-WG/PM/ z dnia 28.06.2021
N/1298/2021/LB-WG/PM/ z dnia 21.06.2021
N/1298/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 21.06.2021
P/3/03/2021/4/FM/1 z dnia 01.07.2021
P/0/07/2021/287/F/4 z dnia 26.07.2021
P/0/07/2021/287/F/3 z dnia 26.07.2021
P/0/07/2021/287/F/2 z dnia 26.07.2021
P/0/07/2021/287/F/1 z dnia 26.07.2021
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N/1671/2021/LB-WG/PM z dnia 06.08.2021

N/1671/2021/1.B-WG/PCH z dnia 06.08.2021

N/1670/2021/LB-WG/PM z dnia 06.08.2021

N/1669/2021/LB-WG/PCH z dnia 06.08.2021

N/1669/2021/LB-WG/PM z dnia 06.08.2021

N/1668/2021/LB-WG/PCH z dnia 06.08.2021

N/1668/2021/LB-WG/PM z dnia 06.08.2021

N/1667/2021/LB-WG/PCH z dnia 06.08.2021

N/1667/2021/LB-WG/PM z dnia 06.08.2021

P/3/03/2021/8/FM/2 z dnia 20.08.2021

N/2200/2021/LB-WG/PCH z dnia 04.10.2021

N/2200/2021/L.LB-WG/PM z dnia 04.10.2021

s P/3/03/2021/13/FM/3 z dnia 17.12.2021

w ramach nadzoru sprawowanego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szamotulach oraz w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez producenta wody,
a takze na podstawie prowadzonego zgodnie z § 20 ww. rozporzadzenia nadzoru nad

jakoécig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W dniu 09.03.2021 r. do tut. organu wplynelo sprawozdanie z badan wody
nr 1285/02/2021/M/2 z dnia 02.03.2021 r. Badana woda charakteryzowata sie og6lna liczba
mikroorganizméw w temperaturze 22° C w ilodci > 300 jtk/1ml. Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U.2017.2294) reguluje ogdlng liczbe bakterii w 22° C jako parametr ,bez
nieprawidlowych zmian”, jednoczeénie zaleca si¢, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie
przekraczata 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej 1 200 jtk/Iml w
kranie u konsumenta. Kontrolne badania wody wykonane w ramach kontroli wewnetrznej z 4
punktéw monitoringowych w zakresie kwestionowanego parametru nie wykazaly
niepokojacych zmian.

W okresie od 15.06.2021 do 16.07.2021 zaobserwowano wzrost jonu amonowego w
punktach na sieci wodociggowej (I mg/l; 0,61 mg/l; 0,72 mg/l; 1,6 mg/l; 0,68 mg/l;
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) reguluje st¢zenie jonu amonowego
do 0,50 mg/l. Zarzadzajacy wodociagiem podjat pierwsze dzialania naprawcze polegajace na
plukaniu sieci oraz wykonal w dniu 16.07.2021 badania kontroli wewnetrznej, ktore

wykazywaly nadal przekroczenia w czterech punktach. Zarzadzajacy wodociggiem
przeprowadzil nastgpnie czynnodci serwisowe na stacji uzdatniania wody. Usunieta zostala
odkryta w trakcie serwisu awaria zaworu elekiromagnetycznego oraz uregulowano ilosé
sprezonego powietrza dostarczanego do aeratora. W dniu 03.08.2021 przeprowadzona
zostala kontrola urzgdowa w punktach na sieci wodociagu Kunowo, ktéra wykazata, ze w
zakresie przebadanych w probkach parametréw jakos¢ wody spetnia wymagania ww.
rozporzadzenia.

W zwiazku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotutach
stwierdza, ze w okresie od 26.01.2021 r. do 10.12.2021 r. woda w wodociggu publicznym
Kunowo spelniala wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).

W okresie od 26.01.2021 r. do 10.12.2021 r. wykonano 34 analiz laboratoryjnych
probek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnetrznej
prowadzonej przez producenta wody. Prébki wody pobierane byly z punktéw zgodnoéci
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zlokalizowanych na sieci wodociagowej oraz z punktu poboru wody uzdatnionej w budynku
stacji uzdatniania wody.

Otrzymuia :
1. Adresat PARSTWOW Y POWIATOWY
5w INSPEXTOR CANITARNY
DI/DB
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Panistwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Szamotutach, 64-500 Szamotuty, ul. Bolestawa Chrobrego 8,
psse.szamotuly@pis.gov.pl , tel. 612921534

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) mozna si¢ kontaktowa¢ poprzez Elektroniczng
Skrzynke Podawczg Urzedu lub e-mailem na adres: psse.szamotuly@pis.gov.pl

3. Dane osobowe sa przetwarzane w ramach dziatan inspekcyjnych wynikajgcych
z ustawy o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 1., poz. 59), majgcych na
celu ochrone zdrowia i zycia ludzkiego.

4. Podanie danych jest obowiazkowe i wynika z przepiséw prawa. Dane te nie bedg
udostepniane podmiotom innym niz uprawnionym na mocy przepiséw prawa.

5. Maja Panstwo prawo do dostepu do tresci swoich danych, ich poprawiania, usunigcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przystuguje Panstwu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, Zze przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1.

6. Odbiorcami do ktérych moga byé przekazane Panstwa dane osobowe bgda strony
i uczestnicy postepowan lub organy wilasciwe do zalatwienia spraw na mocy
przepisdéw prawa, ktérym PSSE w Szamotutach sprawy przekazal. Odrgbng kategorig
odbiorcéw, ktérym moga byé ujawnione Panstwa dane sg podmioty uprawnione do
obstugi doreczen oraz podmioty, z ktérymi PSSE w Szamotutach zawarta umowg na
$wiadczenie usthug serwisowych dla uzytkownikéw w Urzgdzie systeméw
informatycznych.

7. Dane osobowe bedg przechowywane przez czas okreslony w Rozporzadzeniu Prezesa
Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji organizacji i zakresu dzialania
archiwow zaktadowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
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